
No. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EQUIPO SALA DE MAQUINAS SI NO SI NO PLANES DE ACCION F. INICIO F. TERM. RESPONSABLE % AVANCE 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE

1 Revisar mensualmente la carburación del quemador de los calentadores de 

agua y calderas (azul-violeta) para disminuir el consumo de gas, se recomienda 

realizar estos ajustes cuando se están haciendo los análisis de gas de 

combustión para el tramite de la LAU ya que estos son trimestrales

X X SE REALIZA CALIBRACION Y REVISION 

MENSUAL 

1-Feb 31-Dec Mantenimiento 75 100 100 100

2 Ajustar termostatos de los tanques de agua caliente y calentadores con un 

diferencial entre los 3 a 5°C, para evitar la operación continua del quemador y 

disminuir el consumo de gas

X X SE MONITOREA DE FORMA DIGITAL CON EL 

BMS

1-Feb 31-Dec Mantenimiento 75 100 100 100

3 Revisar trimestralmente los intercambiador de los calentadores de agua para 

asegurar que no esta incrustados, de estarlos realizar limpieza mecánica ó 

química según sea el caso 

X X SE REALIZA 1-Feb 31-Dec Mantenimiento 75 100 100 100

4 Revisar semestralmente el interior de las calderas para asegurar que no esta 

incrustados, de estarlos realizar limpieza mecánica ó química según sea el 

caso para asegurar la transferencia térmica del combustible

X X SE REALIZA 1-Feb 31-Dec Mantenimiento 75 100 100 100

5 Realizar anualmente la limpieza de los fluxes lado fuego de las calderas para 

asegurar que no están hollinadas, de estarlos realizar limpieza mecánica para 

asegurar la transferencia térmica del combustible

X X SE REALIZA 1-Feb 31-Dec Mantenimiento 75 100 100 100

6 Revisar que los compensadores barométricos de las chimeneas de las calderas 

están bien ajustados, para evitar un arrastre rápido de los gases de 

combustión y perder eficiencia térmica

X X ES UN SISTEMA SERRADO DE AIRE DE TIRO 

FORZADO 

Mantenimiento 0

7 Revisión trimestral del aislamiento térmico de tuberías de vapor y agua caliente 

de redes principales y secundarias que este en buen estado

X X SE CUENTA CON AISLAMIENTO CORRECTO 1-Feb 31-Dec Mantenimiento 75 100 100 100

8 Revisar mensualmente que las bombas recirculadoras de agua caliente esten 

operando correctamente, para evitar incrementar la temperatura de los tanques 

de almacenamiento a mas de los 45°C

X X SE REALIZA MENSUALMENTE LA REVISION 1-Feb 31-Dec Mantenimiento 75 100 100 100

9 En bajas ocupaciones sacar de servicio un tanque de agua caliente X X SE CAPACITARA AL PERSONAL 1-Feb 31-Dec Mantenimiento 75 100 100 100

No. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EQUIPOS COCINA SI NO SI NO F. INICIO F. TERM. RESPONSABLE % AVANCE 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE

1 Revisar mensualmente la carburación de los quemadores de las planchas, 

estufas, freidoras, salamdras y hornos(azul-violeta) para disminuir el consumo 

de gas

X X SE REALIZA CON EL PERSONAL 1-Feb 31-Dec Mantenimiento 75 100 100 100

2 Revisión trimestral del aislamiento térmico de tuberías de vapor y agua caliente 

de redes principales y secundarias que este en buen estado

X X SE REALIZA CON EL PERSONAL 1-Feb 31-Dec Mantenimiento 75 100 100 100

3 Revision anual de la red principal y secundarias de gas a cocina, lavanderia y 

sala de maquinas

X X SE REALIZA CON EL PERSONAL 1-Feb 31-Dec Mantenimiento 75 100 100 100

4 Asegurar que estufas, planchas, salamandras ó freidoras sin uso de apaguen X X SE REALIZA CON EL PERSONAL DE COCINA 

DE LOS CENTROS DE CONSUMO 

1-Feb 31-Dec Gte A&B, Chef, 

Cocineros

75 100 100 100

No. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EQUIPOS LAVANDERIA SI NO SI NO F. INICIO F. TERM. RESPONSABLE % AVANCE 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE

1 Revisar mensualmente la carburación del quemador de las tombolas y mangle 

(azul-violeta) para disminuir el consumo de gas

X X SE REALIZA INSPECCION 1-Feb 31-Dec Mantenimiento 75 100 100 100

2 Cuando el equipo de lavanderia y tintoreria es a vapor revisar mensualmente 

que las trampas de vapor esten operando correctamente 

X X NO APLICA Mantenimiento

3 Revisión trimestral del aislamiento térmico de tuberías de vapor y agua caliente 

de redes principales y secundarias que este en buen estado

X X NO APLICA Mantenimiento

No. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS HABITACIONES SI NO SI NO F. INICIO F. TERM. RESPONSABLE % AVANCE 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE

1

2

No. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ÁREAS PUBLICAS SI NO SI NO F. INICIO F. TERM. RESPONSABLE % AVANCE 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE

1 Instalar diariamente la cubierta termica para la alberca X X ALBERCAS SIN CALEFACCION Mantenimiento

2 Revisar mensualmente la carburación del quemador del calentador de agua de 

alberca (azul-violeta) para disminuir el consumo de gas, se recomienda realizar 

estos ajustes cuando se están haciendo los análisis de gas de combustión 

para el tramite de la LAU ya que estos son trimestrales

X X ALBERCAS SIN CALEFACCION Mantenimiento

No. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ÁREAS DE SERVICIO SI NO SI NO F. INICIO F. TERM. RESPONSABLE % AVANCE 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE

1

2

REVISION TRIMESTRAL PARA SEGURAR CUMPLIMIENTO

REVISION TRIMESTRAL PARA SEGURAR CUMPLIMIENTO

REVISION TRIMESTRAL PARA SEGURAR CUMPLIMIENTO

REVISION TRIMESTRAL PARA SEGURAR CUMPLIMIENTO

REVISION TRIMESTRAL PARA SEGURAR CUMPLIMIENTO

REVISION TRIMESTRAL PARA SEGURAR CUMPLIMIENTO

PLAN DE ACCION
PROGRAMA OPERATIVO DE AHORRO DE ENERGETICOS

GAS

APLICA SE LLEVA AHORRO

ESTIMADO

APLICA SE LLEVA AHORRO

APLICA SE LLEVA AHORRO

ESTIMADO

ESTIMADO

ESTIMADO

APLICA SE LLEVA AHORRO

ESTIMADO

APLICA SE LLEVA AHORRO

AHORRO

OBSERVACIONES

APLICA SE LLEVA

ESTIMADO
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